HASTE DE TERRA

MALHA DE ATERRAMENTO
COBRE NU 50MM2

ASSENTADA EM VALA DE
50CM DE PROFUNDIDADE

CAIXA DE INSPEGAO

CAIXA DE INSPEGAO

HASTE DE TERRA

NOTAS TECNICAS:

1. ESTE PROJETO VISA A PROTEGAQ PATRIMONIAL E NAO
CONTEMPLA A PROTECAD DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS,
DEVENDO ESTES ESTES SEREM TRATADOS EM SEPARADO

2. ESTE PROJETO NAQ PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A
PREVIA E EXPLICITA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA

P ———— 3. A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR PESSOA
——= ESPECIALIZADA NO SERVIGO E CADASTRADA NO CREA
CABO DE DESCIDA CABO DE DESCIDA 4. TODOS OS MATERIAIS DE ORIGEM FERROSA DEVERAQ SER
COBRE NU 16MM2 COBRE NO 16MM2 GALVANIZADOS A FOGO
5. AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAG SER DE ALTA
CAMADA (254 MICRON METRO)
/ 6. DE ACORDO COM A NORMA RECOMENDAMOS A INTALAGAQ
/ O 0 O O DE VARISTORES DE GXIDO METALICO NOS QUADROS DE
/ H H H H DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA
/ \ 7. TODAS AS DESCIDAS NAO NATURAIS DEVERAD SER
/ H } } H } } } } H \ PROTEGIDAS MECANICAMENTE POR ELETRODUTOS PVC COM
/ " " I " " " \ CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA E CONECTOR DE MEDIGAO
/ i i i i i i \ 8. OS SISTEMAS ELETRICOS DEVERAO SER REFERENCIADOS A
/ i i i I I " \ UM BARRAMENTO DE EQUALIZAGAO, O QUAL DEVERA SER
LIGADO AD ELETRODO DE ATERRAMENTO
\ 9. EM CONFORMIDADE COM O TIPO DE EDIFICAGO, A MESMA
\ TEM NIVEL DE PROTECAO I
\ 10. 0S CABOS DE DESCIDA SERAO COM CABOS DE COBRE NU
\ DE 16MM2
\ 11. AS CONEXOES ENTERRADAS DEVERAO SER FEITAS
\ PREFERENCIALMENTE COM SOLDA EXOTERMICA, MAS
\ PODERAO TAMBEM SER FEITAS COM CONECTORES DE
\ APERTO DENTRO DE CAIXAS DE INSPEGAO NO SOLO, AFIM
\ DE DAR PROTEGAO A CONEXAQ
12. RECOMENDA-SE O USO DE PORCAS, ARRUELAS E
" i I I i1 " ! PARAFUSOS DE AGO INOX, E BUCHAS DE NYLON, PARA
" i | | | " \ AUMENTAR A VIDA OTIL DO SPDA
i i | | | i \ 13. INSPEGOES VISUAIS DO SPDA DEVEM SER FEAS
| ANUALMENTE. E UMA INSPEGAO COMPLETA DE 4 EM 4
\ ANOS, COM ENSAIO DE CONTINUIDADE ELETRICA DA MALHA
| DE TERRA.
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DETALHE DA CONEXAO DE
ESTRUTURAS METALICAS

DETALHE DE INSTALAGAD DE
CAIXA DE INSPAGAD TP SOLO
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DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

HASTE DE TERRA

PROJETD DE SPDA
(SISTEMA DE PROTEGAD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS)

=
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVIND DE S0 LOURENCD
b R. JOSE BORGES FILHO "
SANTA CRUZ
D. S, LOURENCD/ES
- 04/2017
A wm




